Informacja Chorzowsko-Swietochtowickiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Chorzowie o jakosci wody wodociggowej
w III kwartale 2013 roku.
CHORZOW MIKOLOW

TWARDOSC WODY

Jednostka $rednia max

mg/l CaCOs 94 106

mmol/I 0,94 1,06

mval/I 19 2,1

Stopnie niemieckie °N 5,3 5,9

Stopnie angielskie °A 6,6 74

Stopnie francuskie °F 9,4 10,6

Skala opisowa twardosci wody*
Twardosc¢ ogdlna

Woda mg/I CaCO; mmol/I mval/I nizt;'i’:c'ﬁie
Bardzo miekka <75 <0,75 <1,5 <4,2
Miekka 75-150 0,75+1,5 1,5+3,0 4,2+8,4
Srednio twarda 150-300 1,5+3,0 3,0+6,0 8,4+16,8
Twarda 300-500 3,0+5,0 6,0+10,0 16,8+28,0
Bardzo twarda >500 >5,0 >10,0 >28

1 7. Pazdro, B. Kozerski "Hydrogeologia ogdlna" Warszawa 1990

POZOSTALE PARAMETRY

Najwyzsza dopuszczalna
wartos¢

Wskaznik, nazwa substancji Jednostka

$rednia max Polska Eur::ei;ska-"‘
Temperatura °C 18,2 18,9 - -
Zapach - brak zapachu | brak zapachu akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/| Pt 5 5 akceptowalna akceptowalna
Metnos¢ NTU 0,24 0,44 1 akceptowalny
pH - 7,29 7,45 6,5-9,5 6,5-9,5
om0y e yezna wiasclua us/cm 234 240 2500 2500 w 20°C
Amonowy jon (amoniak) mg/l NH4 <0,06 0 0,50 0,50
Zelazo ogoine mg/| 0,035 0,040 0,200 0,200
Escherichia coli jtk/100 ml <1 <1 0 0 jtk w 250 ml
Enterokoki katowe jtk/100 ml <1 <1 0 0 jtk w 250 ml
Bakterie grupy coli jtk/100 ml <1 <1 0 0
Ogdlna liczba mikroorganizmoéow w itk/1 mi 28 59 nie ravt\)liez:lz’fow ch 100
temp.22°C po 72 h ] P Zmian Y
S‘I)cg?;rrlg:)um perfringens (fgcznie ze jtk/100 mi <1 <1 0 0
Chlor wolny mg/| <0,05 <0,05 0,3 -

2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) z pdzniejszymi zmianami

% wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 03.11.1998r. o jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Wynik <1 interpretowac jako: mikroorganizmy sg nieobecne w badanej probce (0)




