Informacja Chorzowsko-$wietochtowickiego Przedsiebiorstwa Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Chorzowie o jakosci wody wodociggowej
w Il kwartale 2014 roku.
SWIETOCHLOWICE BIBIELA

CHORZOW

TWARDOSC WODY
Strefa zasilania BIBIELA
Jednostka $rednia
mg/| CaCO4 278
mmol/I| 2,78
mval/I 5,6
Stopnie niemieckie °N 15,6
Stopnie angielskie °A 19,5
Stopnie francuskie °F 27,8
Skala opisowa twardosci wody*
Twardosc¢ ogdlna
Woda mg/l CaCO3; mmol/I mval/l nisetrﬁ?en;iie
Bardzo miekka <75 <0,75 <15 <4,2
Miekka 75-150 0,75+1,5 1,5+3,0 4,2+8,4
Srednio twarda 150-300 1,5+3,0 3,0+6,0 8,4+16,8
Twarda 300-500 3,0+5,0 6,0+10,0 16,8+28,0
Bardzo twarda >500 >5,0 >10,0 >28

1 Z. Pazdro, B. Kozerski "Hydrogeologia ogélna" Warszawa 1990

POZOSTALE PARAMETRY

BIBIELA Najwyzsza dopuszczalna wartos¢
Wskaznik, nazwa substancji Jednostka -

érednia Polska? Unia 3

Europejska

Temperatura °C 12,7 - -
Zapach - brak zapachu akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/I Pt <5 akceptowalna akceptowalna
Metnos¢ NTU 0,17 1 akceptowalny
pH - 7,7 6,5-9,5 6,5-9,5
agzg\?v‘;”(‘;ffeﬂ%k_tgys‘%zcn)a ps/em 542 2500 2500 w 20°C
Amonowy jon (amoniak) mg/I <0,06 0,50 0,50
Zelazo ogélne mg/I| 0,025 0,200 0,200
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 jtk w 250 ml
Enterokoki katowe jtk/100 ml 0 0 0 jtk w 250 ml
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 0
V(agtglmng'Izlcézot(azaprgll;r;ﬁrgamzméw jtk/1 ml 2 bez nlegﬁglrt]:ﬂowych 100
Seloss;g(:;ﬁ)perfnngens (tacznie jtk/100 ml 0 0 0
Chlor wolny mg/I <0,05 0,3 -

2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.(Dz.U. Nr 61/07 poz. 417) z pdzniejszymi zmianami
% wg Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EEC z dnia 03.11.1998r. o jako$ci wody przeznaczonej do spozycia




